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Prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :

SIAEP ST MARTIN-GERMIGNY

Prélèvement
Unité de gestion
Installation

Point de surveillance

Localisation exacte

00135147
0203        SIAEP ST MARTIN-GERMIGNY
 UDI     000619       SYND.ST MARTIN D'ABBAT

   S   0000001443   ECARTS

MME BREYNE, 114 ROUTE DE LA PRIEURÉ, CUISINE

Commune
Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

Motif:

GERMIGNY-DES-PRES
mardi 02 octobre 2018 à 10h50
CARSO-EV

D1

CONTROLE COMPLEMENTAIRE ARS

Mesures de terrain

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - S.E.A.SMAGY

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE GERMIGNY DES PRES

PARAM - Nom(Terrain) PARAM - Unité(Terrain)TER FRi valeur minTER FRI valeur maxTER FRG valeur minTER FRG valeur max
Température de l'eau   18,4 °C 25,00
Chlore libre   0,06 mg(Cl2)/L
Chlore total   0,07 mg(Cl2)/L

Résultats Limites de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation départementale du Loiret  -  Pôle santé publique et environnementale

Affaire suivie par : 

Jean-Pierre LE FRANC

Tel : 02 38 77 31 34

Préfet du Loiret

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Chlorure de vinyl monomère   0,096 µg/L 0,50

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : DIVER                               Code SISE de l'analyse : 00146768                             Référence laboratoire : LSE1810-19957

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00135147)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour  l'ensemble des
paramètres mesurés. La teneur en chlorure de vinyle ne vaut que pour le point d'utilisation où
elle a été mesurée. La présence de cette molécule est  directement liée à la présence de
canalisation en polychlorure de vinyle posée avant 1980, cette valeur n'est pas représentative
de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.



Signé à Orléans le 15 octobre

2018



P/ la déléguée départementale
La responsable du pôle SPE






Annaïg HELLEU
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